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Существующие и перспективные газопроводы высокого  Р до 6 кгс/см2 давления Зональненского сельского поселения Томского района Томской области
Расчетная схема М 1:5000
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Стадия Листов
Изм. Кол.уч. № док. Подп. ДатаЛист

Исполнил
Проверил
Н. контр.
ГИП

НФ АО "ГИПРОНИИГАЗ"

Схема газоснабжения Зональненского сельского поселения
Томского района Томской области

Шпильная Лист

г. Новосибирск

Амирова

Существующие и перспективные
газопроводы высокого давления

Р до 6 кгс/см2 давления

МК №29-СХ

Расчетная схема М 1:5000

Шпильная
Галятина

СХ 2 9

Давление газа в газопроводе, (абс.) кгс/см2

Расчетный расход газа, м3/час

Длина расчетного участка, м

Отключающее устройство на газопроводе

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Существующий газопровод высокого давления Р до 6 кгс/см2

Существующий газорегуляторный пункт
от газопровода высого давления

Существующие коммунально-бытовые предприятия
от газопровода низкого давления

Перспективный газопровод высокого давления Р до 6 кгс/см2
Диаметр газопровода из стальных труб, мм.

Перспективный газорегуляторный пункт
от газопровода высого давления

Диаметр газопровода из полиэтиленовых труб, мм.

Существующие котельные, предприятия
от газопровода высокого давления

Перспективные котельные, предприятия
от газопровода высокого давления

Ликвидируемая газораспределительная станция

ГРС АГНКС

Резервный существующий газопровод высокого давления Р до 6 кгс/см2


